KOKEMAEN

Y SAHKO oY Landis+Gyr
Landis+Gyr E360 S2 -mittarin luenta ja kayttbohje

Kokemaen sahko Oy on vaihtanut tahan kayttépaikkaan etaluettavan E360-mittarin. Uusi mittari mahdollistaa
jatkossa 15 minuutin valein tapahtuvan séahkénkayttotietojen mittauksen, pientuotannon mittaamisen seka
tarkemmat mittalaitteelta saatavat séhkdverkon hélytys- ja laatutiedot.

Sahkojen katkaisu ja kytkenta paikallisesti

Jos haluatte katkaista séhkdt asunnostanne, tehkéé se kayttden mittarin painonappia. Talloin etayhteys
mittalaitteeseen séilyy ja saamme sen edelleen luettua.

Katkaisu tapahtuu painamalla nappia noin 2 sekunnin gjan, kunnes mittari napsahtaa ja sahkot katkeavat,
seka naytdssa nakyva katkolaitteen tilan ilmaisin muuttaa tilaa.

HUOM Sahkotoita tehtaessa séhkot tulee katkaistg paakytkimella ja/tai paasulakkeilla.

Mittalaitteen néyton tiedot E360
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alla esitettyja rekistereitd. Naytto rullaa
automaattisesti.

Vaiheilmaisimet (L1, L2, L3) kertovat
eri vaiheiden tilan, mikali jokin
vaiheilmaisin ei nady, tarkistakaa ensin
paasulakkeenne ja olkaa sen jalkeen
yhteydessa Kokeméen Sahko Oy:n
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Naytoén symbolit

Energiasuunnanilmaisin kertoo,
kulutetaanko vai tuotetaanko sahkoa
sahkoverkkoon.

Meus,
m
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+P palaessa sahkoa kulutetaan.

-P palaessa sahkoa tuotetaan/syotetéaén Energian
sahkdverkkoon. suunnan
ilmaisin Rekisteriarvo
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Mittalaitteen naytélla nakyvat rekisterit , ’
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0.9.1 - kellonaika (mittari huomioi Vaiheilmaisimet

kesé/talviajan muutoksen)

0.9.2 - paivaméaara

1.8.0 - Kokonaiskulutetun sahkoverkosta otetun energian maara (Yleissahko)
2.8.0 - Sahkoéverkkoon tuotetun energian maara

1.8.1 - Paivarekisteriin kertyneen energian maara

1.8.2 - Y@sahkorekisteriin kertyneen energian maara

1.8.3 - Talvipaivarekisteriin kertyneen energian maaréa (Kausisahko)

1.8.4 - Muu aika -rekisteriin kertyneen energian maara (Kausisahko)
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